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2. Opis ogolny

2.1. Przedmiot opracowania
Remont windy w budynku przy ul. Danusi 4, Gdansku.,

2.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt remontu dZzwigu osobowego elektrycznego w budynku
Urzedu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdansk, dz. nr 0042.567 w tym powiekszenie otworéw

drzwiowych.

2.2. Podstawia opracowania

2.2.1. Zataczona ekspertyza techniczna,
2.2.2. Przekazanej inwentaryzacji przez zamawiajgcego,
2.2.3. Dostarczone materiaty przez producenta windy.

2.3. Adres inwestyc;ji
ul. Danusi 4, Gdansk,
dz. nr 0042.567
2.4. Inwestor
Urzad statystyczny w Gdansku
ul. Danusi 4, Gdansk
2.5. Opis ogdlny

Opis i stan istniejgcy przedstawiono w ekspertyzie technicznej.

2.6. Orientacyjna lokalizacja budynku

Zrédto: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index
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3. Projekt

3.1. Uwagi ogdlne
Projekt naprawy remontu polegajacy na wymianie windy, oraz wymianie drzwi do windy

oraz powiekszeniu otwordw drzwiowych na 5 kondygnacjach (bez piwnicy).

3.2. Podstawowe parametry windy

— Rodzaj dzwigu osobowy
—  Typ dzwigu elektryczny z napedem ciernym
— Udzwig nominalny 630 kg
= llo$¢ osdb 8
— Predkos$¢ nominalna 1,0m/s
—  Wysokos¢ podnoszenia 12,4m
— llos¢ przystankow / ilos¢ dojsé 5/5
(parter, I, II, 11, IV pietro bez piwnicy)
— Kabina
0 Rodzaj kabiny metalowa
0 Wymiary 1100x1400%x2100mm
0 Powierzchnia 1,54 m” (tacznie z dojéciem)
0 Ciezar kabiny 650 kg

— Drzwi kabiny: automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 900*2000 mm

— Drzwi przystankowe: automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe
900*2000 mm

— Maszynownia:

0 Potozenie gorne, nad szybem
0 Opis dojscia bezpieczne, z klatki schodowej
- Szyb
0 obudowa szybu zelbetowa
0 dostep do podszybia drabina zamocowana na scianie
podszybia.

3.3. Wentylacja
3.3.1. Wentylacja szybu windy
Szyb windy nie ma wentylacji.
Wentylacjg szybu windy wykona¢ z przewodéw wentylacyjnych DN 224mm
3.3.1.1. Zakres robdt do wykonania:

— wykonanie otworu w stropie zgodnie z projektem. Uwaga w razie
napotkania pretéw zbrojeniowych wykona¢ otwdr minimalizujgc ilosé
przecinanego zbrojenia,

— wykona¢ otwdr w Scianie maszynowni, na wysokosci 20 cm pod
stropem,

— utozy¢ przewody wentylacyjne DN 224mm,

— zamontowac kratki.

3.3.2. Wentylacja maszynowni.
W pomieszczeniu maszynowni jest wykonany otwér wentylacyjny ale nie
spetnia on wymaganych wymogow. Otwor nalezy powiekszyc.
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3.3.2.1.

3.3.3.

dz nr 0042.567

Zakres robdt do wykonania:
wykonanie bruzd cegle 1/2c x 1/2c z obu stron muru o dtugosci 0,45m
osadzenie ceownika C 80 o dtugosci 0,44m z obu stron,
osiatkowanie i zamurowanie bruzd,
powiekszenie istniejgcego otworu wentylacji do wymiardow 36x36cm
zamontowaé kratki.

Wentylacja kabiny windy

W gérnej jak i dolnej czesci kabiny nalezy wykonaé otwory wentylacyjne o powierzchni nie

mniej niz 1 % powierzchni uzywanej kabiny tj 0,0374m>

3.4. Etapy robot
1.

P wnN

N

Zdemontowac drzwi windy.(na parterze, |, II, lll, IV pietrze)

Zdemontowac winde.

Zdemontowacd elementy maszynowni,

Powiekszy¢ otwory drzwiowe do wymiar 118xc226,Uwaga przed robotami
rozbidrkowymi zabezpieczy¢ sgsiednie sciany cieci muru wykona¢ na mokro
tak zeby nie powstawat pyt.

Wykonacé roboty instalacji elektrycznej zgodnie zatgczonym projektem
elektrycznym,

Zamontowac¢ winde.

Zamontowac drzwi.

Prace wykonczeniowe.
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4. Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna

Nazwa i adres inwestycji

Remont dzwigu osobowego elektrycznego w budynku
Urzedu Statystycznego ul. Danusi 4,

Gdansk, dz. nr 0042.567

Inwestor Urzad Statystyczny w Gdansku
ul. Danusi 4, Gdansk

Zlecenle z dnia 15.06.2016r 716
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJ. PODPIS

Upr. konstr.-bud. b/o
Projektant mer Inz.
‘ c POM/0094/POOK/06

onstruktor Andrzej MAJCHER
POM/B0O/2920/01

Gdansk, lipiec 2016
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4.1. Przedmiot opracowania
Szyb windowy w budynku przy. ul. Danusi 4, Gdansku.

4.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje ocene techniczna szybu windowego w budynku przy ul. Danusi 4
w Gdansku, dotyczg mozliwosci wykonania powiekszenia otworéw drzwiowych.

4.3. Podstawia opracowania

4.3.1. ogledzin szybu i maszynowni wind w lipcu 2016r,
4.3.2. Przekazanej inwentaryzacji przez zamawiajgcego,
4.3.3. wiasnego doswiadczenia zwigzanego z projektowaniem, realizacjg

i diagnostyka konstrukgji,

4.4. Adres inwestycji
ul. Danusi 4, Gdansk,
dz. nr 0042.567

4.5. Inwestor
Urzad statystyczny w Gdansku
ul. Danusi 4, Gdansk

4.6. Opis stanu istniejgcego
1.1.1 Informacje ogdlne

Budynek biurowy pieciokondygnacyjny , podpiwniczony.

1.1.2 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
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Widok podszybia

Maszynownia widoczna wentylacja grawitacyjna pomieszczenia

10



Remont dZzwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzedu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdarisk,
dz. nr 0042.567

Istniejgce drzwi do windy - parter

Istniejgce drzwi do windy — Il pietro

11
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4.7.

4.8.

4.9.

1.1.3

1.1.4

dz. nr 0042.567
Podszybie
Podszybie zelbetowe .
Nie stwierdzono peknie¢ ani osiadania dna szybu.

Zauwazano niewielkie ubytki betonu na stupkach oporowych, nie majg one wptywu na stan
konstrukcji.

Sciany szybu
Sciany zelbetowe o grubosci 25 cm.

Nie stwierdzono zarysowan ani peknieé na Scianach.
Konstrukcja - Stan bez uwag.
Brak wentylacji szybu windy.

Stropy

Strop miedzy szybem, a maszynownig wspornikowy czesciowo przewieszony z ptyty
zelbetowe] grubosci 18 cm.

Nie stwierdzono ugie¢ stropdw ani zarysowan.

Stan techniczny nie budzi zastrzezen,

Strop maszynowni ptyta zelbetowa wolnopodparta.
Nie stwierdzono ugie¢ stropdw ani zarysowan.

Stan techniczny nie budzi zastrzezen.

4.10. Whnioski koncowe
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejgcego stanu technicznego wynika,

ze stan techniczny elementdw konstrukcyjnych szybu windy jest dobry, i nie budzi zastrzezen

w zakresie biezgcym jak i planowanym.

Sciany zelbetowe szybu pozwalaja na powiekszenie otworéw drzwiowych.

Wykonaé wentylacje w pomieszczeniu maszynowni i w szybie windy

opracowat : mgr inz. Andrzej Majcher

12
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5. Informacja do planu BIOZ

5.1. Nazwa i adres obiektu
1 "4#$

5.2. Nazwa i adres inwestora
Gdansk Zarzad Nieruchomosci Komunalnych

ul. Partyzantéw 74, 80-54 Gdansk

5.3. Imie, nazwisko i adres projektantéw
mgr inz. Andrzej MAJCHER

80-848 Gdarisk ul. Bednarska 22A/4

5.4. Zakres i kolejnosc¢ robét:
— prace przygotowawcze
— roboty rozbidrkowe,
— demontaz drzwi,
— montaz drzwi,
— demontaz windy,
— montaz windy,
— roboty tynkarsko-malarskie,

5.5. Wykaz istniejacych obiektow:
Istniejgcy budynek przy ul. Danusi 4.

5.6. Elementy zagospodarowania dziatki
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Prace wykonywane wewnatrz budynku.

5.7. Skala, rodzaj i miejsce wystepowania zagrozen
podczas procesu budowlanego:

W czasie budowy istnieje mozliwosé upadku pracownika z wysokosci wiekszej niz 3m.

5.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw:
- kontrola posiadania przez pracownikéw badan wysokosciowych — kierownik robét

- instruktaz stanowiskowy — kierownik robdt bezposrednio nadzorujgcy prace.

5.9. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
- standardowe wyposazenie budowy,
- srodki ochrony osobistej (szelki, kaski, rekawice, ubrania robocze, okulary lub
przytbice ochraniajgce oczy, elektronarzedzia z podwdjna izolacjg elektryczng, maski
ochronne ochraniajgce drogi oddechowe)

13
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- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych — standardowe

- rozmieszczenie urzgdzen sprzetu ratunkowego — standardowe

- rozmieszczenie obszardw granic stref ochronnych — strefa wykopow
- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej — nie przewiduje sie

- rozwigzanie uktadu komunikacyjnego — istniejgcy wjazd na dziatke

5.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych:
- kierownik budowy

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane z najwiekszg ostroznoscia, przy zachowaniu
zasad i przepiséw BHP.

mgr inz. Andrzej MAJCHER

14
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6. Zataczniki

6.1. Karta techniczna producenta windy. Zatgcznik nr 1

15



Remont dzwigu osobowego el ektrycznego w budynku Urzedu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdarisk,
dz. nr 0042.567

16



Remont dzwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzedu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdarisk,
dz. nr 0042.567

6.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zatacznik nr 2

Gdansk. dnia 17 lipea 2006 1.

syg. akt 87/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MAJCHER
magister inzynier
urodzony dnia 14.10.1955 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konrigji Kwalifikacyjnej:
PRZEW NICZACY
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Ol K omisji,K walififacyjnej

e
Niedosta

CZLONEK

Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Majcher
' 80-848 Gdarisk, ul. Bednarska 22 a/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a
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6.3. zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby Zatacznik nr 3

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I19C-6NW-FGI *

Pan Andrzej Majcher o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2920/01
adres zamieszkania ul.Bednarska 22A/4, 80-848 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Remont dzwigu osobowego el ektrycznego w budynku Urzedu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdarisk,
dz. nr 0042.567

6.4. Projekt Budowlano-Wykonawczy zasilania dzwigu Zatacznik nr 4
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